
Schadensmelder



Schadensmelder

offizielle Start 02.08.2019

Anzahl der Meldungen bis 12.11.2019  357
(in ca. 3 ½ Monate) 

Durchschnittliche Meldungen pro Tag 3,4



Bilder



Einzelwerte

Top 5 der Meldungen

Loser Müll / Schmutz 84
Leuchte defekte 69
Störende  Pflanzen, priv. Grundstücke 23
Gulli / Schacht voll 22
Kanaldeckel / Straßeneinläufe defekt 21



Meldungen

Rot: Sicherheit
Grün: Technik
Blau: Sauberkeit
Lila: Beschädigungen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Baulicher Zustand Gebäude



Sachstand

Schreiben Aufsichtsbehörden

Gewerbeaufsicht 20.11.2019
Bauordnungsamt 17.05.2017

festgestellte Mängel 
Arbeitsschutz
Brandschutz

dazu kommen
Instandhaltungsrückstau
Nicht bedarfsgerechte Gebäude



Arbeitsschutz

Arbeitsschutz

• Fehlende Sanitäre Anlagen 
(WC, Duschen)

• Fehlende Lüftungsanlagen in 
Duschen

• Durchmischung von Aufenthalts-
räumen und Werkstätten bzw. 
Lagerräumen

• Fehlende Aufenthaltsräume und 
Küchen

• Schwarz-Weiß Bereiche für 
Kanal und Stadtreinigung fehlen

• Entlüftung von Gefahrstofflagern
• veraltete und selbst gebaute 

Regale ohne Typenprüfungen



Brandschutz

Brandschutz

• bis auf eine einzige Türe öffne alle 
Fluchtwegtüren falsch 
(nach innen)

• Abschottung Treppenhäuser fehlt 
komplett (in allen)

• Lackierkabine „F 0“ 
(eigentlich Explosions gefährdeter 
Bereich)

• Lagermöglichkeit von Gefahrstoffen



Instandhaltungsrückstau

Instandhaltungsrückstau

• Undichtes Dach Schreinerei
• Marode Hausinstallation 

(Wasser, Abwasser, Elektro)
• Marode Fassaden im Neubau
• Marode Technik in den Werkstätten 

(Lackierraum insgesamt, Abluft 
Schlosserei)



Gebäudefunktion

Nicht bedarfsgerechte Gebäude

• Wohngebäude wurde als Betriebsflächen 
genutzt (kein Funktionszusammenhang der 
Räume)

• Zersplitterte Teams, verteilt über das ganze 
Gelände 

• Fehlende Trockenräume 
(zum trocknen der Kleidung: Heizung voll auf 
bei offenem Fenster)

• Kein reinigungsgerechtes Gebäude 
(Schmutzfangzonen, Waschanlagen, 
Bodenbeläge, Mobiliar…)

• Lagergebäude ohne Logistikkonzept 
(Kleinteilelager statt Umschlaglager)

• Entsorgungsstützpunkte fehlen komplett



Fazit

Fazit

 Dringenden Handlungsbedarf
(Gewerbeaufsicht, Bauordnung)

 Gebäudestruktur nicht zukunftsfähig
(Raumeinteilung, Funktionszusammenhänge)

 Bausubstanz marode
(Lebenszeit überschritten)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


