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MATERIALIEN

SYMBOLE / ABKÜRZUNGEN

Stahlbeton

Beton unbewehrt

STB-Fertigteil

Mauerwerk

Gipskartonwand

weiche Dämmung

Porenbeton

Systemtrennwand
(geschlossen)

WC-Trennwand

harte Dämmung

Vorsatzschale

Stahlstütze mit 
Brandschutzverkleidung

Systemtrennwand
(Glas)

FFB Fertigfußbodenhöhe
RFB Rohfußbodenhöhe

Markierung Änderung 
Planungsstand/Index

Bezug Rohbaukante Nische

Durchbruch

Schacht

Markierung offene Punkte

siehe Detail Nr./PlanBezug Fertigbaukante

NA Notausgang
T30 T30-Tür feuerhemmend
T90 T90-Tür feuerbeständig
DS dichtschließend
RS Rauchschutztür
GA Glasausschnitt
LS Lüftungsschlitz

HP Hochpunkt
TP Tiefpunkt

STG Steigung

BD Bodendurchbruch
DD Deckendurchbruch
WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz

REVI Revisionsöffnung

BA Bodenablauf
DA Dachablauf
RR Regenfallrohr

BRH Brüstungshöhe

OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
IK Innenkante

RD Rohdecke

UZ Unterzug
ÜZ Überzug
DGL deckengleich

RwR 53dB Schallschutzanforderung
(rechnerischer Wert)
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